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Okresowa ocena jakos$ci wody przeznaczonej do spozycie przez ludzi
z wodociggéw zlokalizowanych na terenie gminy Przemet

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie na podstawie:
o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. z2015 r. poz. 1412 ze zm.),
e § 19 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
~ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2015 r. poz.1989),
o art. 12 ust. 115 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badafi probek wody pobranych
w okresie od stycznia do pazdziernika 2016 r., w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego
przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz kontroli
wewnetrznej prowadzonej przez producentéw wody, a takze po podjetych w tym czasie
dzialaniach naprawczych stwierdza: przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z wodociagéw wiejskich Mochy, Nowa Wies, Poswietno, Saczkowo, wodociagu gminnego
Wielen, wodociagu lokalnego przedszkole w Ostoninie, wodociagéw lokalnych w Wieleniu —
Oérodka Autentycznego Wypoczynku ,,Relaks”, Hotelu Trzy Jeziora oraz z Osrodka
Wypoczynkowego ,,Przystan” Mercus, wodociagu lokalnego w Kaszczorze - sklep
masarniczy Stominski. ,

Z uwagi na okresowe przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. metnosci, woda
z wodociagu lokalnego w Kaszczorze - sklep masarniczy ,,Stomifiski” nie spetniata wymagan
okre§lonych w czesci B Ip. 6 zatacznika nr 3 rozporzadzenia. Po dezynfekcji i ptukaniu sieci
wodociagowej zanieczyszczenia wody zostaty wyeliminowane, dodatkowo na hydroforni
wymieniono zloza filtracyjne, co zostato potwierdzone badaniami.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie zaleca podanie niniejszej oceny
do publicznej wiadomoSci.
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